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Konstantní teplota přívodu s čidlem do kanálu FL 30 P

1 Ventilátor
2 Elektrický ohřívač vzduchu
3 Prostor
4 Kanálové čidlo FL 30 P
5 Stykač

Konstantní teplota prostoru s čidlem FR 30 P

1 Ventilátor
2 Elektrický ohřívač vzduchu
3 Prostor
4 Prostorové čidlo FR 30 P
5 Stykač

Konstantní teplota prostoru s čidly FR 30 P a FL 30 P

1 Ventilátor
2 Elektrický ohřívač vzduchu
3 Prostor
4 Kanálové čidlo FL 30 P
5 Prostorové čidlo FR 30 P
6 Stykač


