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Montaż ścienny
■ Nagrzewnicę wentylatorową można instalować z nachyleniem do przodu pod kątem 7,5 stopnia lub 15 stopni.

■ Dodatkowo nagrzewnicę wentylatorową można instalować w pozycji odchylenej pod kątem 30 stopni w płaszczyźnie

poziomej.

■ Przy ściennym montażu usunąć rurowy stojak.
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